MATESZALKA VAROS
Onkorményzat
Polgarmesterétél
Miatészalka, Hésok tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Szama: 1166-1/2022.

ELOTERJESZTES
- a képvisel§ testiilethez -

Mitészalka Viros vizikozmii fejlesztéssel kapesolatos
tervezeési kitelezettségérsl (GFT) 2023-2037 idészakra vonatkozéan

Tisztelt Képviselé-testiilet!

A vizik6zmu szolgaltatasrol szol6 2011, évi CCIX. torvény (tovabbiakban: Vksztv) 11. §-anak
értelmében 2015. évtd] vizikézmii-szolgaltatasi agazatonkénti tizenot éves id6étavra Gordiilé
Fejlesztési Tervet (tovdbbiakban: GFT) kell késziteni. A GFT-ben feltjitasi- és potlasi terv
valamint beruh4zasi tervrészbél 4ll. A feldjitasi és potlasi tervrész -a Vksztv. médositaséanak
2016.07.04-1 hatalyba bélését kovetéen mind vagyonkezelés mind a kézmii bérleti-tizemeltetés
esetén - a vizik6zmi -szolgéltatonak, a beruhazasi tervrészt - tovabbra is — az ellatasért felels
onkorményzatnak kell elkészitenie és benyujtania 2022. szeptember 30-ig a Magyar
Energetikai és K6zmii -szabalyozasi Hivatalhoz (MEKH).

A feltjitasi és potlasi tervrész valamint a GFT beruhazasi tervrészének hataridére vald
elkészitése €s benyijtisa az ellatasért felelds - Matészalka Varos Onkorményzaténak - feladata.
Korabban, az ellatasért felelés - Matészalka Varos Onkorményzata erre megbizast adott - a
Nyirségviz Zrt. részére.

A GFT I és III titeme miiszaki indokoltsag alapjan lett megtervezve az engedélyezé Hatdsag
(MEKH) irdnymutatésa alapjan.

A tervrészeket benyujtasra elokészitése megtortént a felujitasi, potlasi valamint a beruhdzasi
tervrészek tekintetében is (a csatolt 1. sz. melléklet szerinti bontasban).

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a fentiek figyelembevételével sziveskedjen az
elSterjesztést megtargyalni és a mellékelt hatdrozat-tervezet szerinti dontést meghozni.

Matészalka, 2022. szeptember 20.




HATAROZAT-TERVEZET
MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
KEPVISELO-TESTULETENEK

....... 12022. (..........) szami

HATAROZATA

Mitészalka Viros vizikézmii fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési kotelezettségérgl (GFT) 2023-2037 idészakra vonatkozoan

A Képviselé-testiilet

1./ Az eléterjesztésben foglaltakkal egyetért és elfogadja, Matészalka Varos vizikézmii
fejlesztéssel kapcsolatos felujitasi- és potlasi, beruhazasi tervét (GFT) 2023-2037 id6szakra

vonatkozban (ivéviz és szennyviz gazatok tekintetében)

2./ Métészalka Varos vizikézmii fejlesztéssel kapcsolatos felujitasi- és potlasi, beruhazasi
terv (GFT) 2023-2037 idészakra vonatkozéan (ivéviz és szennyviz dgazatok tekintetében)
a hatérozat melléklete szerinti tartalommal Jovéhagyja és felhatalmazza a Polgarmestert,
hogy kezdeményezze a Nyirségviz Zrt.- a Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozasi

Hivata] (MEKH)-n4l a GFT benyujtasat.

Hatdaridé: 2022. oktéber 15,

Felelés : Dr. Hanusi Péter polgarmester

Matészalka, 2022. szeptember ...

Dr. Hanusi Péter Dr. Takdcs Csaba
polgarmester jegyz6
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Tisztelt Polgarmester Ur!

A vizikozmii-szolgaltatasrol sz6l6 2011. évi CCIX. térvény (tovabbiakban Vksztv.) 11. §-anak értelmében
2015. évtdl vizikdzmii-rendszerenként tizendt éves iddtavra gordiilé fejlesztési tervet (tovabbiakban:
GFT) kell késziteni. A GFT feljitasi és potlasi tervrészb6l, valamint beruhazasi tervrészbdl all.
A felajitasi és potlasi tervrészt — a Vksztv. moédositasanak 2016.07.04-i hatalyba Iépését kéveten mind
vagyonkezelés mind kézmi bérleti-lizemeltetés esetén — a vizikdzmii-szolgaltaténak, a beruhdzasi
tervrészt — tovabbra is — az ellatasért felelés Onkormanyzatnak kell elkészitenie és benyujtania 2022.
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozasi Hivatalhoz (tovabbiakban: MEKH).

1. FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZ
A feladat hataridére torténd teljesitése érdekében — az el6z8 évekhez hasonléan — elkésziteitiik az
Onkormanyzat tulajdonaban lévd vizikozmi rendszer(ek) 2023-2037. évekre vonatkozé felujitasi és
poétlasi tervrészt, melyet leveliink mellékleteként megkiildiink Ongknek.

Tisztelettel kérjilk a megkiildott terv(ek) attanulmanyozasét és.amennyiben azzal kapcsolatban kérdésiik,
észrevételilk meriil fel, azt sziveskedjenek tarsasagunk felé jelezni, hogy a sziikséges korrekciokat
— a jogszabélyban foglaltak alapjan — 30 napon beliil az Onok altal kijelslt kapcsolattartoval kozdsen
elvégezhessiik. A GFT-vel 6sszefliggd iigyekben kapcsolattarto(i)nk: Bérczi Andras (Vizellatasi agazat),

Madai Gabor (Csatornazasi agazat).

Amennyiben a sziikséges feliilvizsgdlat, egyeztetés és korrekcid lezajlott, a Gordiilé Fejlesztési Terv
felujitasi és potlasi terv részének elfogadasat kérem irasban, a mellékelt GFT-t ditumozva, aldirva, a
Nyilatkozat (Vizikézmii felijitasi és potlasi tervrész véleményezésérél) eredeti példanyban tortémné
aldirdsival visszaigazolni és Tdrsasagunk részére postai ton legkésébb 2022. szeptember 15-ig
megkiildeni sziveskedjen, testiileti dontés esetén a testiilet hatarozataval egyiitt.

Felhivjuk a figyelmiiket arra, hogy a GFT Il. és IIL iiteme miiszaki indokoltsag alapjan lett
megtervezve az engedélyezd Hatésag (MEKH) iranymutatisa alapjn. igy a tervezett beruhazasok
értcke meghaladhatja a rendetkezésre all6 forrasok mértékét. Ez az ellatasért felelds részére kotelezettséget
nem jelent. A kozép és hosszi tdvu beruhazasi igények iitemezésével a Hatdsag, illetve az illetékes
Minisztérium a vizikozmi 4gazat fejlesztési igényeirdl és annak forrassziikségleteirdl kivan valds képet
alkotni.
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II. BERUHAZASI TERVRESZ

A GFT beruhazasi tervrészének elkészitése és benynjtisa az ellatasért felelés Onkormanyzat feladata.
Korabban — amennyiben az ellatasért felelés Onkormanyzat erre megbizast adott — a NYIRSEGVIZ Z:t.
eldkészitette és benyljtotta a felljitdsi €s potlasi terv mellett a beruhdzési tervrészt is. Eziton
tajékoztatom, hogy a NYIRSEGVIZ Zrt. — az el6z6 évhez hasonléan — vallalkozik a beruhszasi
tervrész hataridébeni benyujtasara, az ehhez szitkséges Meghatalmazis 2018. évben mar aldirasra
keriilt. A beadashoz a 2023-2037. évekre vonatkozo vizik6zmii fejlesztési terveiket sziveskedjenek a
mellékelt formanyomtatvinyon megadni.

I11. ELJARASI ES SZAKHATOSAGI DiJAK

2018. évben valtozott a GFT-vel 5sszefiiggésben fizetends eljirasi és szakhatésagi dijak elszamolasa is.
2018. januar 161 az eljarasi dijon kivill a Katasztréfavédelmi Igazgatésagokat kételezd bevonni a GFT
jovahagyasi folyamataba, s ezért vizikbzmi-rendszerenként 36.600 Ft (potlas-felujitasi tervrész 18.300 Ft,
beruhazasi tervrész 18.300 Ft, a teljes id6tav vonatkozasaban tényleges féladatot nem tartalmazé
beruhdzasi tervrész utan 0 Ft) szakhatdsagi dijat kell fizetni. E dijak a Vksztv 18.§-a alapjin a
vizikdzmii-fejlesztéshez szorosan kapcsolodé eljarasi dijnak, kdltségnek minésiilnek, igy aktivalhaté
raforditasok és novelik a megvalositandé beruhdzas értékét. -

Tisztelettel tdjékoztatom, hogy az egységes értelmezés és eljaras érdekében a beruhazasi tervrész
vonatkozasaban is Tarsasagunk atutalja az eljardsi és szakhatésagi dijakat a MEKH, illetve a
Katasztréfavédelmi lgazgatdsag részére, mely az ellatasért feleldsok részére kiszamlazasra keriil, mivel
a terv készitése, benyiijtisa nem a szolgiltaté kotelezettsége. Bérleti-lizemeltetési szerzédés esetén
nyilatkozhattak arrdl, hogy a dijakat a bérleti dij terhére szdmoljuk el, vagyonkezelés esetében azonban
hasonlé lehetdség nincs. Amennyiben a beruhazasi tervek megvalosulnak, a felmeriilt koltségek figyelembe
vehetOk a beruhazés értékében.

Nyiregyhéaza, 2022.08.18.

Tisztelettel:

Téth Istvan
vezerigazgatd



Nyilatkozat

Vizikozmil felujitdsi és potldsi terv véleményezésérol

Alulirott Dr. Hanusi Péter polgarmester Matészalka Viros Onkorméanyzata (székhely: 4700
Matészalka, Hosok tere 9., adoészdm: 15731807-2-15, PIR szam: 731805), mint ellatasért

felelds képviseletében eljarva az alabbi

nyilatkozatot

teszem:

az altalunk képviselt VH69 elnevezésli (Matészalka ivoviz elosztds megnevezésil) 12-18874-
2.001-01-00 hivatali azonositéval rendelkezé vizikézmii-rendszerre — a NYIRSEGVIZ Zrt.
altal készitett — 2023-2037. évek kozotti idészakra vonatkozo-felujitasi és potlasi tervvel

egyetértek véleményeltérésem nincs.

Matészalka, 2022.........

...................................................

Matészalka Varos Onkorményzata
képviseli
Dr. Hanusi Péter
Polgarmester



Vizikdzmii rendszer azonosit6 (MEKH):

Forrisok bemutatasa

Szolgaltatéi rendszer azonosito: VH69

Vizikdzmii rendszer megnevezése:

12-18874-2-001-01-00

Matészalka ivoviz elosztas

Tervezett feladatok nett6 koltsége a teljes
iitem tekintetében [eFt]

Rendelkezésre all6 forrasok
szamszeriisitett értéke a teljes
iitem tekintetében [eFt]

L iitem 7943 9 684
IL iitem 72 650 39 804
II1. iitem 469 600 99 510




CORDULO FEJLESZTESI TERYV 2023-2037

Eszkozesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

MEKH VKR kéd 12-18874-2-001-01-00

Szolgaltaté VKRkéd ~ VHE9

SzerzGdés tipusa: Bérlizemeltetett

pE 2 B T

TERV FAJTA:

Projekt miiszaki tartalma

Matészalka
ivavizhalozatan
gerinevezeték
rekonstrukeid tervezése
2023

Matészalka
ivdvizhaldzatan
bekdtévezeték
rekonstrukeié 2023

Martészalka teriiletén
gerincvezeték
rekonstrukcié 2023

SRAEF T ETRTRTA W i

Matészalka Jarmi it vasati atjaro
alatti DN 300 acél gerincvezeték

{ij nyomvonalon 16rténd

kivaltasanak tervezése szakaszolo

tolozarak cseréjével

9 db 3/4"
fm hosszisagban

DN 300 acél gerincvezeték

bekdtés cseréje 110

cseréje 30fm hosszisagban a

Jarmi titon a Képes G. és Jarmi
koz kozotti szakaszon 3 db
bekstdvezeték cserjével egyiitt

Eszkozesoporthoz tartozd projektek osszesitett koltsége (eFt)

Utemhez tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

2023
Vizelosztds / Ivovizhaldzat
Matészalka
Matészalka
Matészalka
2024-2027

Vizelosztas / vovizhalozat

Felujitas potlas

Projekt sziikségessége

2022.06.28.

Projekt
koltsége (eFt)

e ST T B TV

Az erdsen korrodalt

vezetékekszakasz a 49-es fout
helyezkedik el a nyomvonal
athelyezésével novekszik az

{izemelés biztonséga.

A régi elavult acélcsdveken

gyakoriak a hibak.

Az erbsen korrodalt vezetékeken
gyakoriak a meghibasodasok.

664

1 969

5310

7943

7943

1. oldal, dsszesen: 15
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Eszkézcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Madtészalka

Matészalka

Mdtészalka

Matészalka ivoviz
halozatan kozkifolyd
rekonstrukcio 2026

Matészalka ivoviz
héalézatan kszkifolyé
rekonstrukeié 2024

Matészalka ivoviz
hédlozatan kézkifolyé
rekonstrukeio 2025

Matészalka ivoviz
hél6zatan kozkifolyé
rekonstrukcid 2027

Matészalka teriiletén
gerincvezeték
rekonstrukeio 2026

Mitészalka teriiletén
gerincvezeték
rekonstrukcid 2027

Matészalka teriiletén
gerincvezeték
rekonstrukeio 2024

Mitészalka teriiletén
gerincvezeték
rekonstrukeid 2025

3 db ejektoros kozkifolys cseréje
a rakotésekkel. szerelvényekkel
egyiitt

3 db ejektoros kozkifoly6 cseréje
a rakdtésekkel. szerelvényekkel

egyiitt

3 db ejektoros kizkifolyo cseréje
a rakotésekkel. szerelvényekkel
egylitt

3 db ejektoros kozkifolys cseréje
a rak&tésekkel, szerelvényekkel

egyiitt

Utalatti acélvezetékek cseréje 40
fm hosszban DN 100. 150
méretben

Utalatti acélvezetékek cseréje 40
fm hosszban DN 100, 150
méretben

Utalatti acélvezetékek cseréje 40
fm hosszban DN 100. 150
méretben

Utalatti acélvezetékek cseréje 40
fm hosszban DN 100, 150
méretben

A régi gazdasagosan nem javithat6
kozkifolyok cseréjével csokken a
hibaszam javul az ellatas
biztonsaga.

A régi gazdasagosan nem javithatd
kézkifolyok cseréjével csokken a
hibaszam javul az ellatas
biztonsaga.

A régi gazdasigosan nem javithato
kozkifolyok cseréjével csdkken a
hibaszam javul az ellatas
biztonsaga.

A régi gazdasagosan nem javithat6
kozkifolyok cseréjével csokken a
hibaszam javul az ellatis
biztonsaga.

Az erdsen korrodalt vezetékeken
gyakoriak a meghibasodasok.

P

Az erdsen korrodalt vezetékeken
gyakoriak a meghibasodasok.

Az erdsen korrodalt vezetékeken
gyakoriak a meghibasodssok.

”

Az erdsen korrodalt vezetékeken
gyakoriak a meghibasodasok.

2. oldal, 6sszesen: 15
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Eszkézcesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

Matészalka

Matészalka

Méatészalka

Matészalka

Matészalka
ivovizhalozatan tiizesap
rekonstrukcio 2024

Matészalka
ivévizhaldzatan tiizesap
rekonstrukcio 2025

Matészalka
ivovizhalézatan tiizesap
rekonstrukcio 2026

Matészalka
ivovizhaldzatan tlizcsap
rekonstrukcid 2027

Matészalka ivovizhdlozatéan 5 db
DNB8O altalaj tiizesap cseréje
DNB8O fold feletti tiizcsapra.

Matészalka ivovizhalozatin 5 db
DNB80 altalaj tiizesap cseréje
DNB8O fold feletti tiizesapra.

Matészalka ivovizhalozatan 5 db
DN80 altalaj tiizesap cseréje
DNR80 fold feletti tiizesapra.

Matészalka ivovizhaldzatan S db
DN80 altalaj tiizcsap cseréje
DNB8O fold feletti tiizcsapra.

kéltsége (cFt)

A tlizcsapok javitasa gazdasagtalan
illetve miszakilag mar nem
lehetséges, rekonstrukciojukkal
javul a tlizi viz vételezés
biztonsaga. n6 a levehetd viz
mennyisége és lehetdvé teszi a
halézatmosatasok
hatékonysaganak ndvelését.

2550

A tlizesapok javitasa gazdasagtalan 2850
illetve miiszakilag mar nem

Iehetséges, rekonstrukciojukkal

javul a tlizi viz vételezés

biztonsaga, nd a levehetd viz

mennyisége és lehetdvé teszi a

halozatmosatasok

hatékonysaganak ndvelését.

A tlizesapok javitasa gazdasagtalan
illetve miiszakilag mar nem
Iehetséges. rekonstrukcidjukkal
javul a tiizi viz vételezés
biztonsaga. né a levehetd viz
mennyisége és lehetdvé teszi a
haldzatmosatasok
hatékonysaganak novelését.

A tlizcsapok javitasa gazdasagtalan
itletve miiszakilag mar nem
lehetséges, rekonstrukciojukkal
javul a tiizi viz vételezés
biztonsaga, n6 a levehetd viz
mennyisége és lehetové teszi a
halézatmosatasok
hatékonysaganak novelését.

2 850

3. oldal, &sszesen: 15 s



Eszkézcesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartaima

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka ivoviz
halézatan gerincvezeték
rekonstrukeié 2024

Matészalka tvoviz
halézatan gerincvezeték
rekonstrukeio 2025

Miétészalka ivoviz
halézatan gerincvezeték
rekonstrukeié 2026

Matészalka ivoviz
halézatan. gerincvezeték
rekonstrukcio 2027

Matészalka ivoviz halozatan 100
fm NA 100 a.c. vezeték cseréje
KPE csore

Matészalka ivoviz halézatan 100
fm NA 100 a.c. vezeték cseréje
KPE csbre

Matészalka ivoviz halozatan 100
fm NA 100 a.c. vezeték cseréje
KPE csére

Matészalka ivoviz haldzatan 100
fin NA 100 a.c. vezeték cseréje
KPE cs6re

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotovezetékek cseréje a
szolgaltatds biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabél
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekdtovezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatosséga szempontjabél
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

A meglévo azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotovezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabal
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadélyozasa,

A meglévo azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotdvezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabol
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

4. oldal, 6sszesen: 15
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Eszkdzesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége

Projekt
koltsége (eFt)

Matészalka

Mitészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka
ivovizhaldzatan
gerincvezeték
rekonstrukcid 2024

Matészatka
ivévizhaldzatan
gerincvezeték
rekonstrukcio 2025

Matészalka
ivovizhalozatan
gerinevezeték
rekonstrukcio 2026

Matészalka
ivovizhaldzatan
gerincvezeték
rekonstrukeié 2027

NA 300 acélcsd cseréje
tolozarakkal egyiitt a Jarmi és az
Ipari aton 150 fm hosszban
szakaszoko tolozarakkal, vasut
alatti vezetékcserével

NA 300 acéles6 cseréje
tolozarakkal egyiitt a Jarmi és az
Ipari Giton 150 fm hosszban
szakaszoko toldzarakkal, vasat
alatti vezetékcserével

NA 300 acélesd cseréje
tolozarakkal egviitt a Jarmi és az
Ipari tton 150 fm hosszban
szakaszoko toldzarakkal, vasat
alatti vezetékcserével

NA 300 acélcsd cseréje
tolézarakkal egyiitt a Jarmi és az
[pari titon 150 fm hosszban
szakaszoko tolézarakkal, vasit
alatti vezetékcserével

Eszkdzesoporthoz tartozé projektek dsszesitett kéltsége (eFt)

A régi erbsen korrodalt vezetéken
gyakoriak a meghibasodasok és
mivel a vezeték a 49-es szam1 Ot

burkolata alatt helyezkedik el nem

csak a javitas helyreallitasi
koltségek magasak hanem
kézlekedésben okozott
fennakadasok is veszélvesek.

A régi er6sen korrodalt vezetéken
gyakoriak a meghibasodasok és
mivel a vezeték a 49-es szamui ut

burkolata alatt helyezkedik el nem

csak a javitas helyrealljtasi
koltségek magasak hanem
kizlekedésben okozott
fennakadasok is veszélyesek.

A régi erbsen korrodalt vezetéken
gyakoriak a meghibasodasok és
mivel a vezeték a 49-cs szamu Gt

burkolata alatt helvezkedik el nem

csak a javitds helyreallitasi
kéltségek magasak hanem
kozlekedésben okozott
fennakadasok is veszélyesek.

A régi er6sen korrodalt vezetéken
gyakoriak a meghibasodasok és
mivel a vezeték a 49-es szamu it

burkolata alatt helyezkedik el nem

csak a javitas helyreallitasi
koltségek magasak hanem
kozlekedésben okozott
fennakadasok is veszélyesek.
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Eszkozesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)
Utemhez tartozé projektek Ssszesitett kltsége (eFt) 72 650
2028-2037
Vizelosztas / Ivévizhdldzat
Matészalka Matészalka ivoviz Matészalka ivévizhalézaton 4 db A meglévé szakaszolé tolozarak 6100
haldzatan csomoponti csomopont rekonstrukeioja DN ¢s csatlakozé szerelvényeik erdsen
rekonstrukcio 2037 160 és 150 méretekben korrodalédtak. sokszor javitasra
szorulnak, cseréjiik a szolgéltatas
biztonsaga és folyamatossaga
szempontjabol elengedhetetlen.
Matészalka Matészalka Matészalka 30 db bekotd vezeték A meglévé 40 - 45 éves acél 6 400
bekstévezeték rekonstrukcidja, bekotévezetékek erdsen
rekonstrukeié 2028 korrodalédtak, Azokat korszerdi
milanyag csovekre cserélve javul a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga, csékken a
hibaszam, az értékesitési
killénbozet.
Mitészalka Matészalka Matészalka 30 db bekosto vezeték A meglévé 40 - 45 éves acél 6 400
bekdtdvezeték rekonstrukcidja. bekstévezetékek erdsen
rekonstrukeio 2029 korrodalédtak. Azokat korszerii
milanyag csovekre cserélve javul a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga. csékken a
hibaszam, az értékesitési
kiilonbozet.
=
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Eszkézesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka ivoviz
hélézatan csoméponti
rekonstrukcio 2032

Matészalka ivoviz
halézatan csomoponti
rekonstrukeié 2033

Matészalka ivoviz
héldzatan csomdponti
rekonstrukcid 2034

Matészalka ivoviz
hélézatan csomoponti
rekonstrukcio 2035

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt
kéltsége (eFt)

Matészalka ivovizhalozaton 4db A meglévé szakaszolé tolézarak 7000
csomdpont rekonstrukcidja DN és csatlakozo szerelvényeik erésen
100 és 150 méretekben korrodalédtak, sokszor javitasra

szorulnak, cseréjiik a szolgaltatas

biztonsaga és folyamatossaga

szempontjabol elengedhetetlen.
Matészalka ivovizhalézaton 4 db A meglévo szakaszold toldzarak 7 000
csomaopont rekonstrukcidja DN ¢s csatlakozo szerelvényeik erdsen
100 és 150 méretekben korrodalodtak. sokszor javitasra

szorulnak, cseréjiik a szolgaltatas

biztonsaga és folyamatossaga

szempontjabol elengedhetetlen.
Matészalka ivovizhalézaton 4 db A meglévd szakaszold tolozarak 7000
csomopont rekonstrukcidja DN és csatlakozo szerelvényeik erésen
100 és 150 méretekben korrodédlodtak, sokszor javitasra

szorulnak, cseréjiik a szolgaltatas

biztonsaga és folyamatossaga

szempontjabdl elengedhetetlen.
Matészalka ivévizhalozaton 4 db A meglévo szakaszolo toldzarak 7 000

csomopont rekonstrukcidja DN
100 €s 150 méretekben

és csatlakozd szerelvényeik erdsen
korrodalodtak. sokszor javitasra
szorulnak. cseréjiik a szolgaltatas
biztonsaga és folyamatossaga
szempontjabol elengedhetetlen.
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Eszkézcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Matészalka

Métészalka

Métészalka

Matészalka

Matészalka ivoviz
halozatan csoméponti
rekonstrukcio 2028

Matészalka ivoviz
halézatan csoméponti
rekonstrukeié 2029

Matészalka ivoviz
hélézatan csomoponti
rekonstrukceid 2030

Matészalka ivoviz
héaldzatan csomoponti
rekonstrukeio 2031

Matészalka ivovizhaldzaton 4 db
csomopont rekonstrukeioja DN
100 és 150 méretekben

Matészalka ivovizhaldzaton 4 db
csomopont rekonstrukcidja DN
100 és 150 méretekben

Matészalka ivovizhalézaton 4 db
csomopont rekonstrukcidja DN
100 ¢és 150 méretekben

Métészalka ivovizhaldzaton 4 db
csomopont rekonstrukcidja DN
100 és 150 méretekben

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

A meglévd szakaszolo toldzarak 7000
és csatlakozo szerelvényeik erdsen

korrodalédtak, sokszor javitasra

szorulnak, cseréjiik a szolgaltatas

biztonsaga ¢s folyamatossaga

szempontjabol elengedhetetlen.

A meglévé szakaszolo tolozarak 7 000
és csatlakozo szerelvényeik erdsen

korrodédlédtak. sokszor javitasra

szorulnak. cseréjiik a szolgaltatas

biztonsaga ¢s folyamatossaga

szempontjabol elengedhetetlen.

A meglévd szakaszolo toldzarak 7000
és csatlakozo szerelvényeik erdsen

korrodalodtak, sokszor javitasra

szorulnak, cseréjiik a szolgaltatas

biztonsaga és folyamatossiga

szempontjabol elengedhetetien.

A meglévd szakaszolo toldzarak 7 000
¢s csatlakozo szerelvényeik erdsen

korrodalodtak. sokszor javitasra

szorulnak. cseréjiik a szolgaltatas

biztonsaga és folyamatossaga

szempontjabol elengedhetetien.
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Eszkézcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Matészalka

Matészatka

Matészalka

Matészalka

Matészalka
bekotdvezeték
rekonstrukcid 2030

Matészalka
bekstdvezeték
rekonstrukcio 203 |

Matészalka
bekotévezeték
rekonstrukeio 2032

Matészalka
bekdtdvezeték
rekonstrukcio 2033

Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)

Matészalka 30 db bekotd vezeték
rekonstrukcidja.

Matészalka 30 db bekotd vezeték
rekonstrukcidja.

Mitészalka 30 db bekstd vezeték
rekonstrukeidja.

Matészalka 30 db bekdtd vezeték
rekonstrukcidja.

A meglévd 40 - 45 éves acél 6 400
bekotovezetékek erdsen

korrodalédtak. Azokat korszerii

muianyag csdvekre cserélve javul a

szolgaltatas biztonsaga és

folyamatossaga, csokken a

hibaszam, az értékesitési

kiilonbozet.

A meglévé 40 - 45 éves acél 6 400
bekotévezetékek erdsen

korrodalédtak. Azokat korszerti

miianyag csévekre cserélve javul a

szolgaltatas biztonsaga és

folyamatossdga. csdkken a

hibaszam, az értékesitési

kiilonbozet.

A meglévd 40 - 45 éves acél 6 400
bekotdvezetékek erésen

korrodalédtak. Azokat korszerii

miianyag csdvekre cserélve javul a

szolgaltatas biztonsiga és

folyamatossaga, csékken a

hibaszam, az értékesitési

kiilonbszet.

A meglévd 40 - 45 éves acél 6 400
bekotdvezetékek erdsen

korrodélodtak. Azokat korszerd

milanyag csovekre cserélve javul a

szolgaltatas biztonsaga és

folyamatossaga. csokken a

hibaszam, az értékesitési

kitlénbozet.
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Eszkézesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Matészalka

Matészalka

Matészaltka

Matészalka

Matészalka
bekotdvezeték
rekonstrukcid 2034

Matészalka
bekdtévezeték
rekonstrukcio 2035

Matészalka
bekotdvezeték
rekonstrukeio 2036

Matészalka
bekotdvezeték
rekonstrukcio 2037

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Matészalka 30 db bekotd vezeték
rekonstrukcidja.

Matészalka 30 db bekotd vezeték
rekonstrukcidja.

Mitészalka 30 db bekstd vezeték

rekonstrukeidja.

Matészalka 30 db bekotd vezeték
rekonstrukeidja.

A meglévd 40 - 45 éves acél
bekotovezetékek erdsen
korrodalédtak. Azokat korszerii
milanyag csovekre cserélve javul a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatosséga, csokken a
hibaszam, az értékesitési

kiilonbdzet.

A meglévo 40 - 45 éves acél
bekotdvezetékek erdsen
korrodaldodtak. Azokat korszerti
mianyag csovekre cserélve javul a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga, csokken a
hibaszam, az ériékesitési

kiildnbozet.

A meglévd 40 - 45 éves acél
bekotovezetékek erdsen
korrodalédtak. Azokat korszerdi
milanyag csdvekre cserélve javul a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga, csékken a
hibaszam, az értékesitési

kiilonbozet.

A meglévé 40 - 45 éves acél
bekotovezetékek erdsen
korrodaladtak. Azokat korszerii
milanyag csovekre cserélve javul a
szolgaltatds biztonsaga és
folyamatossaga, csékken a
hibaszam, az értékesitési

kiilonbozet.
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Eszkozcsoport/Telepiilés Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt

. koltsége (eFt)
Matészalka

Matészalka ivoviz
halézatdn csomoponti
rekonstrukecio 2036

Matészalka ivévizhalozaton 4 db A meglévd szakaszolé taldzarak 7 000
csomopont rekonstrukeidja DN ¢s csatlakoz6 szerelvényeik erésen
100 és 150 méretekben korrodalodtak, sokszor javitasra

szorulnak, cseréjiik a szolgaltatas

Méatészalka

Matészalka

biztonsaga és folyamatossaga
szempontjabél elengedhetetlen.

15 db tarsashazi és koziileti A régi clavult acélesdveken 7750
ivovizhalézatan bekotés cseréje DN 40, 50. 80 gyakoriak a hibak.
bekotovezeték atmérdben
rekonstrukcié 2028
Métészalka Mitészalka 15 db tarsashazi és koziileti A régi elavult acélcsdveken 7750
ivovizhaldzatan bekdtés cseréje DN 40, 50, 80 gyakoriak a hibak.
bekotovezeték atmérdben
rekonstrukeio 2029
Métészalka Matészalka 15 db tarsashazi és kozileti A régi elavult acélesoveken 7750
ivovizhalozatan bekotés cseréje DN 40, 50, 80 gyakoriak a hibak.
bekdtdvezeték atmérében
rekonstrukcié 2030
Matészalka Matészalka 15 db tarsashazi és koziileti A régi elavult acélcsdveken 7750
ivovizhdlozatan bekdtés cseréje DN 40, 50, 80 gyakoriak a hibak.
bekotévezeték atmérsben
rekonstrukei6 2031
Matészalka Matészalka 15 db tarsashazi és koziileti A régi elavult acélcséveken 7750
ivovizhaldzatan bekotés cseréje DN 40, 50. 80 gyakoriak a hibak.
bekotdvezeték atmérdben
rekonstrukeid 2032
Matészalka . Matészalka 15 db tarsashazi és koziileti A régi elavult acélesdveken 7750
ivovizhalozatin bekotés cseréje DN 40, 50, 80 gyakoriak a hibak.
bekotovezeték atmérdben

rekonstrukeid 2033

11. oldal, dsszesen: 15
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Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka
ivovizhalozatan
bekotévezeték
rekonstrukeié 2034

Matészalka
1vévizhaldzatan
bekotévezeték
rekonstrukcio 2035

Matészalka
ivovizhalézatan
bekdtdvezeték
rckonstrukcio 2036

Matészalka
ivévizhalézatan
beko6tdvezeték
rekonstrukcid 2037

Matészalka
ivovizhal6zatan
gerincvezeték
rekonstrukcio 2028

Matészaika
ivavizhilézatan
gerincvezeték
rekonstrukcié 2029

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

15 db tarsashazi és koziileti
bekotés cseréje DN 40, 50. 80
atmérdben

15 db tarsashazi és koziileti
bekotés cseréje DN 40, 50, 80
atmérdben

15 db tarsashazi és koziileti
bekotés cseréje DN 40, 50. 80
atmérében

15 db tarsashazi és koziileti
bekotés cseréje DN 40, 50, 80
atmérdben

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csbre, csomoponti cserékkel

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csOre, csomdponti cserékkel

A régi elavult acélcsdveken
gyakoriak a hibak.

A régi elavult acélcsdveken
gyakoriak a hibak.

A régi elavult acélesiveken
gyakoriak a hibak.

A régi elavult acélcsdveken
gyakoriak a hibéak.

A meglévé azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotdvezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabol
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotovezetékek cseréje a
szolgéltatis biztonsiga és
folyamatossaga szempontjabdl
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizminbség-romlasanak
megakadalyozasa.

12. oldal, &sszesen: 15
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Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Matészalka

Matészalka

Mdtészalka

Matészalka

Projekt miiszaki tartalma

Matészalka
ivOvizhéldzatan
gerincvezeték
rekonstrukcié 2030

Matészalka
ivovizhaldzatan
gerincvezeték
rekonstrukcio 2031

Matészalka
ivovizhalozatan
gerincvezeték
rekonstrukcio 2032

Matészalka
ivovizhalozatin
gerincvezeték
rekonstrukeid 2033

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fin hosszban KPE
csdre, csomoponti cserékkel

Azbeszicement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csdre, csomoponti cserékkel

Azbesztecement gerincvezeték
csere 1000 fim hosszban KPE
csére, csomoponti cserékkel

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 tm hosszban KPE
csdre, csomoponti cserékkel

Projekt sziikségessége

Projekt
koltsége (eFt)

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotovezetékek cserdje a
szolgaltatds biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabol
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizminGség-romiasanak
megakadalyozasa.

A meglév azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekdtovezetékek cseréje a
szolgaltatds biztonsaga és
folyamatosséga szempontjabo]
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

A meglévé azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekdtovezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatosséga szempontjibol
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotovezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabol
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

26 000

26 000

26 000

26 000
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Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége

Projekt
koltsége (eFt)

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Métészalka

Matészalka
ivovizhaldzatan
gerincvezeték
rekonstrukcié 2034

Matészalka
ivovizhalozatan
gerinevezeték
rekonstrukeio 2035

Matészalka
ivévizhalozatan
gerincvezeték
rekonstrukcio 2036

Matészalka
ivovizhal6zatan
gerincvezeték
rekonstrukcio 2037

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csdre, csomoponti cserékkel

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hesszban KPE
csbre, csomdponti cserékkel

Azbesztcement gerinevezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
¢sore, csomoponti cserékkel

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csbre, esomdponti cserékkel

Eszkdzesoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotovezetékek cseréje a
szolgéltatas biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabél
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasanak
megakadalyozasa.

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekotovezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabdl
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romlasdnak
megakadalyozasa.

A meglévd azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekdtdvezetékek cserdje a
szolgaltatas biztonsiga és
folyamatossaga szempontjibol
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmindség-romidsanak
megakadalyozasa.

A meglévo azbeszicement
gerincvezeték és acél
bekdstovezetékek cseréje a
szolgaltatas biztonsaga és
folyamatossaga szempontjabol
elengedhetetlen. Fontos cél a
vizmin&ség-romldsanak
megakadalyozésa.

26 000

26 000

26 000

26 000

469 600
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Kelt:

Eszkézcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége

Projekt
koltsége (eFt)

Utemhez tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Vizikbzm{ rendszerre tervezett dsszes projekt Osszesitett kéltsége (eFt)

Ellatasért felelds aldirasa

15. oldal, dsszesen: 15
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GORDULO FEJLESZTESI TERY 2023-2037.

TERYV FAJTA: BERUHAZAS
MEKH VKR kéd: 12-18874-2-001-01-00

Szolgaltaté VKR kod: VH69 elnevezésii (Métészalka ivoviz elosztas)
Szerzédés tipusa: Bériizemeltetett

Vizikdzmii-szolgaltaté / véleményez6 : NYIRSEGVIZ Zrt.
Vizikézmii-agazat: Vizellatasi

Eszkézcsoport/Telepiilés: ivoviz elosztas / Matészalka

- s . . N Beruhdzas miiszaki | Beruhdzas
Utem Beruhdzas megnevezése Beruhazas sziikségessége re
tartalma kéltsége (eFt)
2023 Beruhdzast nem tervez m_oa _mﬁ_dm:&mm ninesenek olyan lakosséagi igények, ami a vizikdzmii-rendszer bévitését 0
indokolna
2024-2027 Beruhazast nem tervez Eo_.m _mﬂr‘m:o_mm nincsenek olyan lakossagi igények, ami a vizikézmii-rendszer bovitését 0
| indokolna
2028-2037 Beruhazast nem tervez .m_03 _m::,ma_mm nincsenek olyan lakossagi igények, ami a vizikdzmii-rendszer bévitését 0
, indokoina
Vizikézmii-rendszerre tervezett beruhazas dsszesitett koltsége: 0
- FORRASOK BEMUTATASA
[ Tervezett feladatok nett6 kolisége a Rendelkezésre all6 forrasok szdmszeriisitett értéke |
teljes {itemn tekintetében (eFT) teljes fitem tekintetében (6FT)
L item 0 0
1L iitem 0 0
I11. iitem
0 0

Kelt.: Matészalka, 2022......... .... )

Dr. Hanusi Péter
Polgarmester
Matészalka Varos Onkormanyzata




Nyilatkozat

:::::

Alulirott Dr. Hanusi Péter polgarmester Matészalka Varos Onkormanyzata (székhely: 4700
Matészalka, Hésok tere 9. adészam: 15731807-2-15, PIR szam: 731805), mint ellatasért

felelos képviseletében eljarva az alabbi

nyilatkozatot

teszem:

Az altalam képviselt VT69 elnevezésii (Méatészalka, Jarmi, Opélyi, Nyirmeggyes,
Nyircsaholy ivoviz termelés megnevezésii) 13-76001-0-000-00-07 hivatali azonositoval
rendelkezd vizikdzmi-rendszerre, mint az  ellitasért felelosék képviseletében eljiré
képviselé6 — a NYIRSEGVIZ Zrt. 4ltal készitett - 2023-2037. évek kozotti iddszakra
vonatkozé - feltjitasi és potlasi tervvel - az ellitisért felelos tulajdonosokkal egyezetve -
egyetértek véleményeltérésem nincs.

Matészalka,..........

...................................................

Meétészalka Varos Onkorményzata
képviseli
Dr. Hanusi Péter
Polgarmester



Vizikézm( rendszer azonosité (MEKH):

Forrasok bemutatasa

Szolgaltatoi rendszer azonosito: VT69

13-18874-1-000-01-04

Vizik6zmil rendszer megnevezése: Matészalka, Jarmi, Opalyi, Nyirmeggyes, Nyircsaholy

ivoviz termelés

Tervezett feladatok netto koltsége a teljes
iitem tekintetében [eFt]

Rendelkezésre allo forrasok
szamszeriisitett értéke a teljes
iitem tekintetében [eFt]

L. iitem 6 040 7928
I1. iitem 31200 27 340
II1. \item 130 000 68 350




GORDULO FEJLESZTESI TERV 2023-2037

TERV FAJTA: Felqjitas potlas 2022.06.28.
Eszkozcsoport/Telepiilés Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt
o koltsége (eFt)

MEKH VKR kéd 13-18874-1-000-01-04

Szolgaltaté VKR kéd  VT69

Szerzb6dés tipusa: Bérlizemeltetett

BT TG LAT TR T & s S A ST R BT ARG A , . i ST

2023

Vizelosztas / Ivovizhalézat

Matészalka Matészalka vizmiitelepen

vezetékcsere 2023

it CERFG TRSTR R SRETW LA A RN el BT AN I

A 4.és 5. szlir6khoz tartozo 60 A kozel 50 éves acélvezetékeken
fm DN100 és DN130 erdsen gyakoriak a meghibasodasok a
korrodalt acélvezeték cseréje 6 db  cserével névekszik az

DN150-es toldzarral tizembiztossag

Eszkozesoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Utemhez tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

2024-2027

Vizm(itelep és vizkezeid
létesitmények / Vizml(itelep

Matészalka Matészalka Vizmiitelepen

technoldgiai
csovezetékek cseréje 2027

¢seréje rozsdamentes acélesore

120 fm NA 150 és 100 vascsd A régi 45 éves vasvezetékeken

csere altal névekszik az
izembiztonsag.

mindennaposak a kisebb hibak. a

6 040

6040

6 040

3600

1. oldal, dsszesen: 7 :

o



Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Mitészalka

Matészalka

"

Matészalka Vizmiitelepen
technoldgiai
csOvezetékek cseréje 2024

Matészalka Vizmiitelepen
technolégiai
csbvezetékek cseréje 2025

Matészalka Vizmitelepen
technoldgiai
csdvezetékek cseréje 2026

Matészalka vizmiitelepen
kitbekotd vezetékek
rekonstrukeidja 2024

Matészalka vizmiitelepen
kitbekstd vezetékek
rekonstrukcidja 2025

Matészalka vizmiitelepen
kutbekstd vezetékek
rekonstrukcidja 2026

120 fm NA 150 és 100 vascsd
cseréje rozsdamentes acélcsdre

120 fm NA 150 és 100 vascsd
cseréje rozsdamentes acélesdre

120 fm NA 150 és 100 vascsd
cseréje rozsdamentes acélesére

1 db DN 200 katbekotd vezeték
rekonstrukcioja 60 fm
hosszisigban
szerelvénycserékkel,
aknaépitéssel.

1 db DN 200 kutbekots vezeték
rekonstrukcidja 60 fm
hosszisagban
szerelvénycserékkel,
aknaépitéssel.

1 db DN 200 kutbekotd vezeték
rekonstrukcidja 60 fm
hosszlsagban
szerelvénycserékkel,
aknaépitéssel.

A régi 45 éves vasvezetékeken
mindennaposak a kisebb hibak. a
csere altal ndvekszik az
lizembiztonsag.

3 600

A régi 45 éves vasvezetékeken 3600
mindennaposak a kisebb hibak. a
csere altal novekszik az

iizembiztonsag.

A régi 45 éves vasvezetékeken 3600
mindennaposak a kisebb hibak, a
csere altal nbvekszik az

izembiztonsag.

A régi erbsen korrodalt 4200
vezetékeken gyakoriak a
meghibasodasok a
rekonstrukeidval ndvekszik az
izemelés biztonsaga

A régi erdsen korrodalt 4200
vezetékeken gyakoriak a

meghibasodasok a

rekonstrukcioval névekszik az

izemelés biztonsaga

A régi erbsen korrodalt
vezetékeken gyakoriak a
meghibdsodasok a
rekonstrukciéval névekszik az
lizemelés biztonsaga

4200

2. oldal, 6sszesen: 7

S




Eszkézcsoport/Telepiilés Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartaima Projekt sziikségessége Projekt
kéltsége (eFt)
Métészalka Matészalka vizmitelepen 1 db DN 200 katbekotd vezeték A régi erdsen korrodalt 4200
kiitbekots vezetékek rekonstrukeidja 60 fm vezetékeken gyakoriak a
rekonstrukcidja 2027 hossziisagban meghibasodasok a
szerelvénycserékkel, rekonstrukcidval novekszik az
aknaépitéssel. izemelés biztonsdga
Eszkézesoporthoz tartozo projektek dsszesitett koltsége (eFt) 31200
Utemhez tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt) 31200
2028-2037
Felszin alatti vizkivétel /
Mélyfarasu kat hagyomanyos
atmeérdvel
Matészatka Matészalka Vizmiitelepen Az 5-6s szamu mélytarasa kat A meglévd kutak az utdbbi idében 22000
termeldkit melléfarasos  melléfurasos rekonstrukcioja folyamatosan csékkend hozamot
rekonstrukcidja 2030 teljesitenek.
Mdtészalka Matészalka Vizmiitelepen A 10-es szami mélyfurasi kit A meglévd kutak az utobbi idében 24 000
termelSkat melléfrasos  melléfirasos rekonstrukcidja folyamatosan csékken hozamot
rekonstrukcidja 2036 teljesitenek.
Eszkozcsoporthoz tartozo projektek dsszesitett koltsége (eFt) 46 000
Vizmitelep és vizkezeld
létesitmények / Vizkezeld
létesitmények.
3. oldal, &sszesen: 7

sy
N s



Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Matészalka

Matészalka

Matészalka vizmiitelepen
halézati szivattydk és
frekvenciavaltok cseréje
2031

Matészalka vizmiitelepen
halézati szivattylk és
frekvenciavalték cseréje
2036

I db BKK halozati szivattyi
cseréje Grundfosra és egy darab
frekvenciavaltd cseréje

1 db BKK halézati szivattyd
cseréje Grundfosra és egy darab
frekvenciavalté cseréje

Eszkézcsoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Vizmlitelep és vizkezel§

létesitmények / Vizmiitelep

Mateészalka

Matészalka

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukcio
2028

Mitészalka nyersviz
vezeték rekonstrukeiod
2029

Mateszalka nyersviz vezeték
haldzat csomdpontjainak
rekonstrukeidja

I db DN 200 as tolozar, | db DN
300 tol6zar és csatlakozo
szerelvényei, valamint 40-40 fm
DN 200 €s 300 vezeték kivaltasa

Matészalka nyersviz vezeték
halézat csomopontjainak
rekonstrukcidja

1 db DN 200 as tolézar, 1 db DN
300 tolozar és csatlakozd
szerelvényei, valamint 40-40 fin
DN 200 és 300 vezeték kivaltasa

Az iizemelés biztonsaganak
fenntartasa

17000

Az iizemelés biztonsaganak 19 000

fenntartasa

36 000

A régi erésen korrodalt és 4 800
korszertitlen szerelvényck ¢s

cstvek az id6 milasaval a hibak

szamanak emelkedésével

veszélyeztetik a telep nyersvizzel

valé ellatdsat.

A régi er6sen korrodalt és 4 800
korszeriitlen szerelvények és

cstvek az id6 malasaval a hibak

szaméanak emelkedésével

veszélyeztetik a telep nyersvizzel

valo ellatasat.

~

4, oldal, 6sszesen: 7 N

/
7L



Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Matészalka nyersviz
vezetek rekonstrukeid
2030

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukeid
2031

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukcid
2032

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukeid
2033

Matészalka nyersviz vezeték
héldzat csomépontjainak
rekonstrukcidja

I db DN 200 as tolozar, | db DN
300 tolézar és csatlakozo
szerelvényei, valamint 40-40 fm
DN 200 és 300 vezeték kivaltisa

Miatészalka nyersviz vezeték
halézat csomdpontjainak
rekonstrukeidja

1 db DN 200 as tolézar, 1 db DN
300 toldzar és csatlakozd
szerelvényel, valamint 40-40 fm

DN 200 és 300 vezeték kiviltasa

Matészalka nyersviz vezeték
hélozat csomdpontjainak
rekonstrukcidja

I db DN 200 as tolézar, 1 db DN
300 tolozar és csatlakozo
szerelvényei. valamint 40-40 fim
DN 200 és 300 vezeték kivaltasa

Mitészalka nyersviz vezeték
halézat csomépontjainak
rekonstrukcidja

1 .db DN 200 as toldzar, 1 db DN
300 tolozar és csatlakozd
szerelvényei, valamint 40-40 fm
DN 200 és 300 vezeték kivaltasa

A régi erdsen korrodalt és 4 800
korszeriitlen szerelvények és

csovek az id6 milasaval a hibak

szamanak emelkedésével

veszélyeztetik a telep nyersvizzel

valo ellatasat.

A régi ersen korrodalt és 4 800
korszeriitlen szerelvények és

csovek az id6 malasaval a hibak

szamanak emelkedésével

veszelyeztetik a telep nyersvizzel

valo ellatasat.

A régi erdsen korrodalt és 4 800
korszeriitlen szerelvények és

csbvek az ido milasaval a hibak

szdmanak emelkedésével

veszélyeztetik a telep nyersvizzel

vald ellatasat.

A régi erésen korrodalt és 4 800
korszeriitlen szerelvények és

cstvek az idé milasaval a hibak

szamanak emelkedésével

veszélyeztetik a telep nyersvizzel

vald ellatdsat.

Al
A

5. oldal, Gsszesen: 7 y



Eszkézesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Preojekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége

Maétészalka

Mdtészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukeid
2034

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukcio
2035

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukeio
2036

Matészalka nyersviz
vezeték rekonstrukeid
2037

Matészalka nyersviz vezeték
hélézat csombpontjainak
rekonstrukcidja

I db DN 200 as toldzar, | db DN
300 tolozar és csatlakozo
szerelvényei, valamint 40-40 fm
DN 200 és 300 vezeték kivaltasa

Matészalka nyersviz vezeték
halézat csomopontjainak
rekonstrukcidja

1 db DN 200 as tolézar, | db DN
300 toldzar és csatlakozo
szerelvényei, valamint 40-40 fm
DN 200 és 300 vezeték kivaltasa

Matészalka nyersviz vezeték
halézat csomdpontjainak
rekonstrukcidja

1 db DN 200 as tolézar, 1 db DN
300 toldzdr és csatlakozo
szerelvényei. valamint 40-40 fm
DN 200 és 300 vezeték kivaltasa

Matészalka nyersviz vezeték
halézat csomdpontjainak
rekonstrukciéja

1 db DN 200 as tolézar, 1 db DN
300 tolozar és csatlakozo
szerelvényei, valamint 40-40 fm
DN 200 és 300 vezeték kivaltasa

Eszkozcesoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Utemhez tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

A régi erdsen korrodalt és
korszerlitlen szerelvények ¢s
csovek az id6 mulasaval a hibak
szamanak emelkedésével
veszélyeztetik a telep nyersvizzel
valo ellatasat.

A régi erésen korrodalt és
korszeriitlen szerelvények és
csovek az idé milasaval a hibak
szaménak emelkedésével
veszélyeztetik a telep nyersvizzel
valé ellatasat.

A régi erdsen korrodalt és
korszeriitlen szerelvények és
csBvek az idé malasaval a hibak
szdménak emelkedésével
veszélyeztetik a telep nyersvizzel
valo ellatasat.

A régi erbsen korrodalt és
korszeriitlen szerelvények és
csdvek az idd maldsaval a hibak
szamanak emelkedésével
veszélyeztetik a telep nyersvizzel
valo ellatasat.

N

Projekt

koltsége (eFt)

4 800

4 800

4 800

4 800

48 000

6. oldal, 0sszesen: 7 \../

130 000

/



Eszkozcsoport/Telepiilés Projekt megnevezése

Kelt:

Projekt miiszaki tartaima Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)
: Vizikdzm{ rendszerre tervezett dsszes projekt dsszesitett kdltsége (eFt) 167 240
o __ Elidtasért felelds alairasa - S B
= -



MEKH VKR kéd: 13-76001-0-000-00-07
Szolgditaté VKR kéd: VT69 elnevezésii (Matészalka, Jarmi, Opalyi, Nyirmeggyes, Nyircsaholy ivéviz termelés)
Szerzédés tipusa: Bériizemeltetett
Vizikézmii-szolgaltatd / véleményezd : NYRSEGVI{Z Zrt.
Vizikézmii-agazat: Vizellatasi
Eszkézesoport/Telepiilés: ivoviz termelés / Matészalka, Jarmi, Opélyi, Nyirmeggyes, Nyircsaholy

GORDULO FEJLESZTESI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHAZAS

- - . f , Beruhazas miiszaki Beruhazas
Utem Beruhdzis megnevezése Beruhazis sziikségessége i .
tartalma koltsége (eFt)
., ore lathatél incsenek olyan lakossagi igények, ami a vizikzmii-rendszer bovitését
2023 Beruhazast nem tervez m_ow m&m& ag ninesenek olyan fakossagl igeny 0
indokoln4
. Ore 14 blag nincsenek olyan lakossagi igények, ami a vizikbzmii-rendszer bévitését
2024-2027 Beruhazast nem tervez .m_o_.m m&mﬂo ag minc k olyan la gl igenyex, am ozmd b 0
indokolna
. dre 1a ol incsenek olyan lakossagi igények, ami a vizikozmii-rendszer bavitését
2028-2037 Beruhazast nem tervez m—oﬂa _mﬁ_wmﬁo ag ninesenek olyan la g igények, 2 0
indokolna
Qmirmnsmégmmmﬁ._d tervezett beruhazas Gsszesitett koltsége: 0

FORRASOK BEMUTATASA

Tervezett feladatok nett6 kdltsége a
teljes litem tekintetében (eFT)

Rendelkezésre 4ll6 forrasok szamszeriisitett értéke
teljes ltem tekintetében (eFT)

I. litem

IL litem

IIL iitem

Kelt.: Matészalka, 2022......... .....

Dr. Hanusi Péter
Polgérmester
Matészalka Varos Onkormanyzata




Nyilatkozat
Vizikozmii felijitési és potldsi terv véleményezésérdl

Alulirott Dr. Hanusi Péter polgarmester Matészalka Varos Onkormanyzata (székhely: 4700
Miatészalka, Hosok tere 9., adészam: 15731807-2-15, PIR szam: 731805), mint ellatasért

felelés képviseletében eljarva az aldbbi

nyilatkozatot

teszem:

az altalunk képviselt SZ30 elnevezésii (Matészalka szennyvizelvezetés és - tisztitas
megnevezésti) 21-18874-1-001-01-12 hivatali azonositoval rendelkezd vizikozmu-rendszerre
_ a NYIRSEGVIZ Zrt. altal készitett — 2023-2037. évek kozotti idészakra vonatkozo-feldjitasi
és potlasi tervvel egyetértek véleményeltérésem nincs.

Matészalka, 2022.........

Matészalka Varos Onkormanyzata
képviseli
Dr. Hanusi Péter
Polgarmester



Forrasok bemutatasa

Vizikézmii rendszer azonosité (MEKH): 21-18874-1-001-01-12

Szolgéaltat6i rendszer azonosito: SZ30

Vizik6zmii rendszer megnevezése: Matészalka szennyvizelvezetés €s - tisztitas

Tervezett feladatok netté koltsége a teljes R’endelkfz?sre ?“0, forraso'k
szamszeriisitett értéke a teljes

iitem tekintetében [eFt] iitem tekintetében [eFt]
L. iitem 15 144 33 097
I1. iitem 95 007 102 232

I11. iitem 1027 759

255 580




QOWUGHOEHFMmN ESITER

: Feldjitas potias 2022.06.28:
Eszkézesoport/Telepiilés Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)

MEKH VKR kod 21-18874-1-001-01-12
Szolgaltaté VKR kéd  SZ30
Szerz6dés tipusa: Bériizemeltetett - -
2023

Szennyvizelvezetés / Szennyviz

atemel6k

Matészalka Matészalka, Matyas K. u.  szennyvizatemelben nyomécss, Az atemeld gépészeti felajitasa 554

Matészalka

Matészalka

71. szennyvizatemeld
gépészeti felijitisa

i Métészalka, Dézsa Gy,
"kbz | sz.eldtti

' szennyvizatemeld

' elektromos- - -

- kapcsolészekrény

“irekonstrukeidja

Matészalka, Hajd( u. 34.
sz. elétti
szennyvizatemeld
elektromos
kapcsoloszekrény

e

rekonstrukeidja

szerelvények, aknafedlapok,

fedlapkeretek cseréje.

Métészalka, Dézsa Gy. koz 1. sz.

el6tti szennyvizitemeld

elektromos kapesolészekrény és a
‘benne 1évé elektromos
szerelvények és segédanyagok

cseréje.

Matészalka, Hajdi u. 34. sz. elbtti
szennyvizatemeld elektromos
kapcsoldszekrény és a benne 1év6

elektromos szerelvények,
segédanyagok cseréje.

iddszerli az elérehaladott korrézids
hatas miatt, mely a biztonsagos
izemelés fenntartasa érdekében

sziikséges.

A szennyvizitemel kapcsolé 881

rer

szekrényének felfijitasa nélkiil a

szennyviz atemeld miiks

dése

bizonytalan. A szennyvizelvezetés

folyamatossaganak bizto
sziikséges.

sitdsa

A szennyvizatemel kapcsold 881
szekrényének feldjitasa nélkiil a

szennyviz atemelé miiks

dése

bizonytalan. A szennyvizelvezetés

folyamatossaganak bizto
sziikséges,

sitasa

1. oldal, 8sszesen: 12



Eszkdzesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)

Métészalka . Métészalka, Matyask.u.  Matészalka, Matyas k. u. 2: sz. A szennyvizatemel kapcsolo 881

- 2. sz elétti el6tti szennyvizitemeld szekrényének felnjitasa nélkiil a

szennyvizatemeld elektromos kapcsoloszekrény és a -szennyviz atemeld miksdése

_elektromos benne 1év0 elektromos- bizonytalan. A szennyvizelvezetés

‘kapcsolészekrény szerelvények, segédanyagok folyamatossaganak biztositasa

mwnmwouw.ﬁiw&@w B cserje. szilkséges.
Matészalka Matészalka, Dozsa Gy. SzennyvizatemelSben nyomécs8, Az atemeld gépészeti feltjitasa 887

Matészalka

K6z 1. szennyvizatemeld

szerelvények, aknafedlapok,
gépészeti feljitasa

fedlapkeretek cseréje.

Matészalka, Attila u. Szennyvizitemelbben nyomécss,
' hrsz.: 2488/12 szerelvények, aknafedlapok,
'; szennyvizatemeld fedlapkeretek cseréje.

Py

. gépészeti felujitasa

Eszkdzesoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Szennyviztisztitas /
Szennyviztisztito-telep

Matészalka

Maétészalka
szennyviztisztitd telepen
az [. szamu utdiilepitd
gépészeti és elektromos

rekonstrukcidja

Az L. szami it6iilepitd kotrd
villamos €s gépészeti egységeinek
cseréje, vasszerkezetek kezelése

Eszkézcsoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Utemhez tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

2024-2027

id6szer( az elérehaladott korrozids
hatas miatt, mely a biztonsagos
izemelés fenntartasa érdekében

sziikséges.
Az atemeld gépészeti felnjitasa 1060
id6szerl az elérehaladott korrdzids
hatas miatt, mely a biztonsagos
tzemelés fenntartisa érdekében
sziikséges.
5144

Az utdiilepité kotroja 10 000
miikddésképtelen, felljitasa
szitkséges.

10 000

15 144

2. oldal, 6sszesen: 12



Eszkézcsoport/Telepiilés Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Szennyvizelvezetés / Szennyviz
atemel6k

Méatészalka Matészalka, Irinyi u. 9.

szennyvizatemel§

rea

gépeszeti feltjitasa

Matészalka Mitészalka, Attila u. 1 sz.

elétti szennyvizatemeld
elektromos
kapcsol6szekrény

P ‘rekonstrukeidja

Matészalka Matészalka, Irinyi J. u.

szennyvizatemeld
elektromos
kapesoloszekrény
rekonstrukcidja

Matészalka Matészalka, Kinizsi P. u.

szennyvizatemeld
;elektromos
. kapesolészekrény

ey

i; rekonstrukcidja

M3tészalka Matészalka, Téth A. u.

szennyvizatemeld
elektromos
kapesoloszekrény
rekonstrukeidja

Szennyvizatemel6ben nyomdcsd,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Matészalka, Attila u. 1. sz. elétti
szennyvizatemeldn elektromos
kapcsol6szekrény és a benne 1évé
elektromos szerelvények,
segédanyagok cseréje.

Maétészalka, Irinyi J. u. 12. sz.
eldtti szennyvizatemeld
elektromos kapcsoloszekrény és a
benne Iévd elektromos
szerelvények, segédanyagok
cseréje.

Matészalka, Kinizsi P. u.
szennyvizatemeld elektromos
kapcsol6szekrény és a benne 1év6
elektromos szerelvények,
segédanyagok cseréje.

Matészalka, Téth A. u.

_szennyvizatemeld elektromos

kapcsoldszekrény és a benne 18vo
elektromos szerelvények,
segédanyagok cseréje.

Az dtemeld gépészeti feljitasa
iddszeril az eldrehaladott korrozids
hatas miatt, mely a biztonsagos
lizemelés fenntartdsa érdekében
sziikséges.

A szennyvizitemeld kapcsold
szekrényének felijjitasa nélkiil a
szennyvizatemeld mikddése
bizonytalan. A szennyvizelvezetés
folyamatossagéanak biztositisa

sziikséges.

A szennyvizatemeld kapcsold
szekrényének felajitasa nélkiil a
szennyviz atemeld mitkddése
bizonytalan. A szennyvizelvezetés
folyamatossaganak biztositasa
sziikséges.

A szennyvizitemeld kapcsold
szekrényének feltjitdsa nélkiil a
szennyviz atemel$ mitkddése
bizonytalan. A szennyvizelvezetés
folyamatossaganak biztositasa
sziikséges.

A szennyvizatemeld kapcsold
szekrényének felijitasa nélkiil a
szennyviz dtemeld miikddése
bizonytalan. A szennyvizelvezetés
folyamatossaganak biztositasa
sziikséges.

3. oldal, dsszesen: 12
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Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFr)

Matészaika

Matészalka

Matészalka

Matészaika

Matészalka

Matészalka

i Maétészalka, Vagohid u.

.. szennyvizatemeld

‘elektromos

"'kapcsolészekrény
- rekonstrukcié

Matészaltka, Vagéhid u.
2. szennyvizatemeld

gépészeti fel

Matészalka, Kinizsi Pal u.
3. szennyvizatemeld

gépészeti fel

Matészalka, Téth A. U. 9.

L2y

Niji

ey

aji

tasa

tasa

szennyvizatemeld

gépészeti fel

Matészalka, Koérhaz u.
162. szennyvizatemel®

¥

aji

thsa

-gépészeti felnjitasa

Métészalka, Kalmar u.

hrsz.: 020/27
szennyvizatemels

gépészeti fel

Y

i

tasa

Matészalka, Vagohid. u.
szennyvizatemeld elektromos
kapcsolészekrény és a benne 1év6

elektromos szerelvények,

segédanyagok cseréje.

Szennyvizatemelében nyomécsd,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

SzennyvizatemelSben nyomébesd,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Szennyvizitemel6ben nyoméesd,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Szennyvizatemel3ben nyomécs,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Szennyvizatemel8ben nyomdcsé,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

A szennyvizatemeld kapcsold 881
szekrényének felujitasa nélkiil a

szennyviz dtemeld mitkddése

bizonytalan. A szennyvizelvezetés

folyamatossaganak biztositasa

sziikséges.

Az atemel6 gépészeti felvjitasa 887
id6szerli az elérehaladott korrozios

hatds miatt, mely a biztonsagos

lizemelés fenntartisa érdekében

sziikséges.

Az dtemeld gépészeti felujitasa 887
id6szerti az elérehaladott korrozids

hatas miatt, mely a biztonsagos

lizemelés fenntartasa érdekében

sziikséges.

LRy

Az atemneld gépészeti felgjitasa 937
idGszer( az el8rehaladott korrdzids
hatas miatt, mely a biztonsagos
iizemelés fenntartasa érdekében
sziikséges.

Az dtemeld gépészeti felnjitasa
idészer( az eldrehaladott korrézios
hatds miatt, mely a biztonsagos
iizemelés fenntartasa érdekében
szitkséges.

1060

Az atemeld gépészeti feliijitasa
idoészerl az eldrehaladott korrézids
hatds miatt, mely a biztonsagos
{izemelés fenntartisa érdekében
sziikséges.

1060

4. oldal, Osszesen: 12



Eszkézcsoport/Telepiilés Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartaima

Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)

Matészalka :: Méatészalka, Kalmar u.

. 19. szennyvizitemeld

, ey

| gépészeti feltjitasa

Matészalka Matészalka atemel6kbe

szivattytik beszerzése

Szennyvizatemeldben nyomdcsé,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Flygt szivattyuk beszerzése.

Eszk6zesoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Szennyvizelvezetés /
Szennyvizcsatorna-Gravitacids

Matészalka Matészalka szennyviz

tisztitd aknak épitészeti
feltjitasa

Szennyvizhalézaton 10 db
tisztitGakna belsé feliileti
vizzardsagi és betonkorrézid
elleni feliileti vakolas, folyasfenék
javitds, aknafedlap szintbe
helyezés.

mmemNomovonrow tartozé, projektek dsszesitett w.m_wmma, (eFt)

Szennyviztisztitas /
Szennyviztisztité-telep

Matészalka Matészalka
szennyviztelep

utéiilepitdk kotrdjanak
felujitasa

Matészalka szennyviztelep
utdiilepitdk kotroinak felijitasa (1
db), meghajtas, kiralytengely
felijitasa, kapar6élek cseréje.

Az atemeld gépészeti felijitasa 1 487
id8szerli az eldrehaladott korrézids

hatas miatt, mely a biztonsagos

lizemelés fenntartasa érdekében

szitkséges.

Elavult, régi szivattyik, nem 2 000
lizembiztosak. Rendkiviil sok

plusz koltséget okoz a javitasuk.

Beszerzésiik sziikséges az

atemeldk fizembiztos mitkodése

szempontjabol.

Az aknak betonkorrézié elleni 1162
védelme, vizzarosag javitasa az

idegen vizek mennyiségének

csokkentése érdekében, fedlapok

szintbe helyezése az aknak

egyenletes forgalmi terhelés

biztositdsa miatt,

1162

A szennyviztelepen 1évd 2 500
utéillepitdk kotréinak felujitasa az

életciklusuk, valamint a jobb

hatasfoku tizemelés alapjan

sziikséges.

\

5. oldal, 6sszesen: 12 \
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Eszkozcesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

kéltsége (eFt)

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

‘IMatészalka

' Szennyviztelep 22/0,4 kV-
08 400 kVA-es

. transzformator cseréje

Mitészalka
szennyviztisztité telep
recirkulacids géphéz
elektromos szekrény
cseréje

i+ Matészalka,
- Szennyviztisztit6 telep
 iszapgéphéz elektromos

v

' szekrény rekonstrukcitja

Matészalka v
Szennyviztelep légfuvé (1
db) cseréje I1. iitem

‘Miétészalka
szennyviztelep [égfivo (1
db) cseréje I. litem

22/0,4 kV-0s 400 kVA-es-
transzformator cseréje kis
veszieségli 400 kV A-es
transzformétorra.

Matészalka recirkulacios géphaz
elektromos szekrény
rekonstrukcidja. A recirkulacios
géphazban az elektromos
kapcsold szekrény teljes cseréje,
az elektromos egységek cseréje.

Métészalka; Iszapgéphaz
elektromos szekrény
rekonstrukcié: A jelenlegi
vezérldszekrények és vezérld
berendezések cseréje.

Aerzener 1égfiivé cseréje.

Aerzener 1égfivé cseréje.

A jelenlegi transzformatorok
miszakilag elavultak,
lizembiztonsaguk rohamosan
csokken. A két transzformator
koziil az egyiket cserélnénk, ezt

neveznénk ki iizemel6nek a masik
tr. meleg tartalékként miikédne.

3700

A recirkulacids géphéazban 1évd
kapcsoldszekrények erdsen
korrodalt dllapotban vannak, igy
allapota az {izembiztonsagot
veszélyezteti. Cseréje mielSbb
szitkséges.

4 930

Az iszapviztelenité géphaz
jelenlegi kapcsolé szekrénye és
vezérlése elavult, er6sen korrodalt
allapotban van. Cseréje az
lizembiztonsag érdekében mieldbb
sziikséges.

5005

Matészalka szennyviztisztitd
telepen tizemelé AERZEN
DELTA BLOWER GM 50 L
légfivo életciklusa alapjan a
feltjitdsa gazdasagtalan, 4j
beszerzése sziikséges.

9100

Matgszalka szennyviztisztito
telepen tizemel& AERZENER
DELTA BLOWER GM 50 L
légfvo életcikiusa alapjan a
feldjitasa gazdasagtalan,
heszerzése sziikséges.

9100

6. oldal, 8sszesen; 12
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2028-2037

Eszkézesoport/Telepiilés Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)
Matészalka Matészalka Homokfogd épiilet szerkezetének Az épiilet 1980-ban épiilt és a rajta 15 000
Szennyviztelep kijavitasa, megerdsitése, atfolyo szennyviz tobb helyen
homokfogo €piilet repedések injektdlasa. sZivarog.
épitészeti rekonstrukeidja
Matészalka Z&mwwm?w 22 kV-os kapcsold allomés teljes >._.m_m=—,omm allomas berendezései 31000
‘Szennyiztisztité telep 22 rekonstrukcidja. elavultak, miszaki biztonsaguk
kV-os rohamosan csdkken.
kapesoldberendezésének Rekonstrukeidjat mihamarabb meg
rekonstrukeidja kell valositani.
Eszkézcsoporthoz tartozd projektek dsszesitett koltsége (eFt) 80 335
Utemhez tartozé projektek Ssszesitett koltsége (eFt) 95 007
Szennyvizelvezetés / Szennyviz
atemeldk
Matészalka Matészalka atemeldkbe Flygt CP 3085.181 szivatty(k A szivatty(k, nem iizembiztosak, 3 400
szivattyik beszerzése Il.  beszerzése (4 db). elavultak, elhasznalodtak.
iitern Javitasuk nem gazdasagos.
Beszerzésiik sziikséges az
atemelok lizembiztos mitkodése
szempontjabal.
Matészalka .iMatészalka Banki Donét - Flygt Om 3201.181 szivattyd A szivattyik, nem lizembiztosak, 3 400

‘. dtemel8be szivattydk
" beszerzése:

“beszerzése (1 db).

elavultak, elhasznalédtak.
Javitasuk nem gazdaségos.
Beszerzésiik szitkséges az
dtemeldk iizembiztos miltkddése
szempontjabol:

7. oldal, dsszesen: 12



Eszkdzesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége

koltsége (eFt)

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Métészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka atemeldkbe
szivattyik beszerzése J1I.
iitem

' Métészalka 2 db 4temel8

g

épitészeti rekonstrukcidja
I iitem

Mitészalka 2 db.atemeld
épitészeti rekonstrukcidja
I1. ttem

Matészalka 2 db stemeld

épitészeti rekonstrukcidja
1. titem

Matészalka 8 db atemeld
¢pitészeti rekonstrukeidja
IV. iitem

Matészalka 8 db dtemels

€pitészeti rekonstrukcidja
V. iitem

Flygt CP 3126 MT szivattyak
beszerzése (2 db).

Atemel mE,.&wmm..ﬁ
rekonstrukciéja UPE béléssel, uj
beton fodémmel (2 db).

Atemeld Epitészeti
rekonstrukcidja UPE béléssel, j
beton fodémmel (2 db).

Atemel épitészeti
rekonstrukcitja UPE béléssel, 4j
beton fodémmel (2 db).

Atemeld épitészeti
rekonstrukci6ja UPE béléssel, uj
beton fsdémmel (8 db).

”

atemeld épitészeti rekonstrukei6ja
UPE béléssel, 1ij beton fsdémmel
(8 db).

A régi szivattylk elavultak,
elhasznalddtak. Javitasuk
gazdasdgtalan. Beszerzésiik
szilkséges az dtemelék lizembiztos
miikdése szempontjabdl.

Az 4temelbaknak betonkorrézi6
elleni védelme, vizzarésag javitasa
az idegen vizek mennyiségének
csokkentése érdekében.

Az atemeldaknik betonkorrézié
elleni védelme, vizzarossag
javitasa az idegen vizek
mennyiségének csdkkentése
érdekében.

Az atemel6aknék betonkorrézié
elleni védelme, vizzirossag
javitasa az idegen vizek
mennyiségének csékkentése
érdekében.

Az dtemelbaknak betonkorrézid
elleni védelme, vizzarésag javitasa
az idegen vizek mennyiségének
csbkkentése érdekében.

Az atemeldaknak betonkorrézio
elleni védelme, vizzarossag
javitasa az idegen vizek
mennyiségének csdkkentése
érdekében.

8. oldal, 6sszesen: HN\
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Eszkozcsoport/Telepiilés

Projekt megnevezése Projekt miszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt
koltsége (eFt)
Eszkozesoporthoz tartozé projektek osszesitett koltsége (eFt) 59200
Szennyvizelvezetés /
mNms:<<_~nmm.83m-m3<_anam
Métészalka Matészalka szennyviz Szennyvizhélézaton S db Az aknék betonkorr6zi6 elleni 581
tisztitd aknak épitészeti tisztitoakna belsd feliileti védelme, vizzardsag javitasa az
felyjitasa 1. titem vizzardsagi és betonkorrdzio idegen vizek mennyiségének
elleni feliileti vakolds, folyasfenék csokkentése érdekében, fedlapok
javitas, aknafedlap szintbe szintbe helyezése az aknak
helyezés. egyenletes forgalmi terhelés
biztositdsa miatt.
Métészalka ‘Matészalka szennyviz Szennyvizhalézaton 5 db Az aknak betonkorr6zi6 elleni 581
. tisztito akndk épitészeti  tisztitdakna belsd feliileti védelme, vizzarosag javitasa az
felojitasa Il iitem .<ENm_.owm3 és betonkorrozi6 idegen vizek mennyiségének
-elleni feliileti vakolas, folyasfenék csokkentése érdekében, fedlapok
javitas, aknafedlap szintbe szintbe ro_wounmo az aknak
-helyezés. egyenletes mgmu_:: terhelés
biztositisa miatt.
Matészalka Matészalka szennyviz Szennyvizhalézaton 5 db Az aknék betonkorr6zio elleni 581
tisztitd aknak épitészeti tisztitdakna belsé feliileti védelme, vizzardsag javitdsa az
felujitasa L. item vizzarosagi és betonkorrozid idegen vizek mennyiségének
elleni feliileti vakolas, folyasfenék csokkentése érdekében, fedlapok
javitas, aknafedlap szintbe szintbe helyezése az aknak
helyezés. egyenletes forgalmi terhelés
biztositasa miatt.
Matészalka Zwﬁomnw:ﬁ wNaE.QSN . Szennyvizhalézaton 50 db Az aknak betonkorrézié elleni 5 810
,mN\:ﬁo ‘aknak épitészeti- tisztitoakna belsd feliileti védelme, vizzarosag javitdsa az
elnjitasa TV :85 vizzarosagi és betonkorrézié - idegen vizek mennyiségének
: - elleni feliileti vakolés, folyasfenék = csokkentése érdekében, fedlapok
javitas, mwbumo&mv mN_s&m ; szintbe helyezése az aknak
roqowom. ST egyenletes forgalmi terhelés

" biztositasa miatt.

9. oldal, 6sszesen: 12




Eszkézcsoport/Telepiilés Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

koltsége (eFt)

Matészalka Gerincvezeték
rekonstrukcié

Matészalka Gerincvezeték
rekonstrukcid

Régi varosi gravitacios
betoncsatornak cseréje 680 fm
hosszan.

2007 elétt épiilt, KGPVC
hélézatbol 10.895 fn-1 cserélni
szitkséges.

Eszkdzcsoporthoz tartozo projektek dsszesitett koltsége (eFt)

Szennyviztisztitds /
Szennyviztisztito-telep

Matészalka Matészalka,

szennyviztisztito telepen
2 db légfivé elektromes
szekrény cseréje

Métészalka Matészalka
Szennyviztelep IV .~es

. $zami biolégiai medence

levegbztetd elemeinek
cseréje

Matészalka szennyviztisztitd
telepen 2 db légfiivo elektromos
szekrény cseréje. A légfavo
vezérlését biztosité szekrények és
elektromos egységek teljes
cseréje. Az Gij szekrények
1200*2000*400 lemez elosztd
szekrény.

Levegdztetd elemek beszerzése
miiszaki terv (pontos méretezés)
alapjan.

A telepiilésen dsszesen 9,200 fm
hosszan t5bb mint 35 éves
betoncsatornak veszélyeztetik az
tizemeltetés biztonségat. Ebbol a
rendelkezésre 4116 forrasok erejéig
terveztitk be a legsiirget6bb
feladatok elvégzését.

69 500

2007 elétt épiilt milanyag éltartama
lejart. A csatornak 30%-t cserélni
sziikséges.

762 000

839 053

A jelenlegi elektromos 6 806
vezérlészekrények erdsen

korrodalt allapotban van. Az

elérehaladott korrézio lizemeltetési

hibaforrés, melynek mielébbi

megsziintetése sziikséges,

Sziikséges a levegdztetd elemek
beszerzése, mert a [V.-es
levegbztetd medencében 1évd
elemek koziil mar sok tonkrement
és emiatt a mély légbefiivasos
finom buborékok nem egyforma
hatdsfokkal dolgoznak a
rendszerben. A szerves anyag
eltdvolitasban fontos szerepe van.

7300

10. oldal, 6sszesen: 12



Eszkozesoport/Telepiilés

Projekt megnevezése

Projekt miiszaki tartalma

Projekt sziikségessége Projekt

Matészaltka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka

Matészalka
Szennyviztelep Il-es
szam biologiai medence
levegbztetd elemeinek
cseréje

‘Matészalka
szennyviztelepen lévo I1.
.szam iszapviztelenitd
gép cseréje

Matészalka
szennyviztelepen lévo L.
szam iszapviztelenitd
gép cseréje

Matészalka ‘
' szennyviztisztito telepen

YL s

1 iizemeld TI: sz. utdiilepitd -

e

- épitészeti rekonstrukeidja

‘Matészalka
szennyviztisztité telepen
uzemeld 1. sz. utoiilepitd

e

. épitészeti rekonstrukcidja

Levegbztetd elemek beszerzése
miiszaki terv (pontos méretezés)
alapjan.

Uj iszapviztelenitd gép beéllitisa
kapacitasokhoz igazodoan.

Uj iszapviztelenitd gép bedllitisa
kapacitasokhoz igazoddan.

Utbiilepitd €pitészeti
S,wovmnawow&m.

Ut6biilepitd épitészeti

rekonstrukcidja.

koltsége (eFt)

Sziikséges a levegbztetd elemek
beszerzése, mert a Il-es
levegdztetd medencében 1évod
elemek koziil mar sok tonkrement
és emiatt a mély légbeflvasos
finom buborékok nem egyforma
hatasfokkal dolgoznak a
rendszerben. A szerves anyag
eltavolitasaban fontos szerepe van.

7300

XY

A gép feliijitasa nem gazdasagos,
meghibasodasa és életciklusa
alapjan cseréje sziikséges a jo
hatasfoki viztelenités érdekében.

11300

A gép felljitisa nem gazdasagos,
meghibésodasa és életciklusa
alapjan cseréje sziikséges, a jO
hatasfoku viztelenités érdekében.
Az utéilepitd betonkorrozié elleni
védelme, vizzardsig javitisa az
idegen vizek mennyiségének
csokkentése érdekében.

14 500

utéiilepitd betonkorrézié ellent
védelme, vizzardsag javitdsa az
idegen vizek mennyiségének
csokkentése érdekében.

14 500

11. oldal, dsszesen: 12 . - /

oy



Eszkézesoport/Telepiilés Projekt megnevezése Projekt miiszaki tartalma Projekt sziikségessége Projekt

kiltsége (eFt)
Matészalka mgmamg_wm Lo 12 es levegbatetd medence, A levegdztet medencék 56 500
rszennyviztelepen 1év8 - épitészeti rekonstrukcidja.. . betonkorrézi6 elleni védelme,
levegbatetd medencek (2 vizzarésag javitisa az idegen vizek
.1db) épitészeti - mennyiségének csokkentése,
: rekonstrukciéja - - valamint a szivargasok
i megakadalyozésa érdekében.
Eszkdzcsoporthoz tartozé projektek dsszesitett koltsége (eFt) 129 506
Utemhez tartoz6 projektek dsszesitett koltsége (eFt) 1027 759
Vizik6zm( rendszerre tervezett ésszes projekt 8sszesitett kdltsége (eFt) 1137910

Kelt: Elldtasért felelSs alirasa

12. oldal, dsszesen: 12 /

VAR



GORDULO FEJLESZTESI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHAZAS

MEKH VKR kéd: 21-18874-1-001-01-12

Szolgaltaté VKR koéd: SZ30 elnevezésii (Matészalka szennyvizelvezetés és - tisztitas)
Szerzddés tipusa: Bériizemeltetett
Vizikézmii-szolgaltat6 / véleményezd : NYIRSEGVIZ Zrt.,
Vizikdzmii-agazat: Csatorndzasi
Eszkbzesoport/Telepiilés: szennyvizelvezetés és - tisztitas / Matészalka

Utem Beruhdzas megnevezése Beruhazas sziikségessége Beruhdzds miszaki Beruhdzds
gne gesseg tartalma kéltsége (eFt)
2023 Beruhazist nem tervez EoR Szﬂ.mﬁo_mm nincsenek olyan lakossagi igények, ami a vizik6zmii-rendszer bévitéset 0
indokolna
2024-2027 Beruhazast nem tervez ﬂ_o_.m _m:mmﬂo_mm nincsenek olyan lakossagi igények, ami a vizikdzmii-rendszer bovitését 0
— indokolnd
2028-2037 Beruhézst nem tervez m_oa _ﬁ:.m:o_mm nincsenek olyan lakossagi igények, ami a vizikozmii-rendszer bévitéset 0
, indokolna
Vizikdzmii-rendszerre tervezett beruhazas dsszesitett koltsége: 0

FORRASOK BEMUTATASA
| Tervezett feladatok nett6 kélisége a | Rendelkezésre 4ll6 forrasok szamszertisitett értéke
teljes iitem tekintetében (eFT) teljes iitem tekintetében (eFT)

L. litem

0 0
IL iitem 0 0
I iitem

0 0

Kelt.: Matészalka, 2022......... .

Dr. Hanusi Péter
Polgarmester
Matészalka Varos Onkormanyzata




GORDULO FEJLESZTESI TERV 2023-2037

MEKH VKR kéd

Szolgaitaté VKR kod

Szerz8dés tipusa:
L e el e -

2023

Kelt:

Eszkézcsoport/Telepiilés

21-18874-1-001-01-12

5730

Bériizemeltetett

TR

Szennyvizelvezetés /
Szennyvizcsatorna-Gravitacids

Miatészalka

Projekt megnevezése

Miétészalka Petdfi koz
ingatlanok
szennyvizbekotése

TERV FAJTA:

Projekt miiszaki tartalma

99 fm DN 150 KGPVC
 bekotovezeték épités a
‘Matészalka Petéfi koz 83672,
1863/3 és 863/4 ingatlanok
szennyvizelvezetéséhez

L e ]

Beruhazas fejlesztés

Projekt sziikségessége

ERCINE Y

A Matészalka Pet6fi koz 836/2,

2022.06.28.

Projekt
koltsége (eFt)

863/3 és 863/4 ingatlanok
szennyvizelvezetése jelenleg nem

megoldott.

Eszkozesoporthoz tartozé projektek sszesitett koltsége (eFt)

Utemhez tartozo projektek Osszesitett koltsége (eFt)

Vizik6zm( rendszerre tervezett dsszes projekt dsszesitett kéitsége (eFt)

Ellatasért felelds aldirdsa

1. oldal, Gsszesen: 1’

\.:7




VELEMENYLAP AZ ELOTERJESZTESEKHEZ,

ELOTERJESZTES CIME, TEMAJA, IKTATOSZAMA: 1166-1 /2022.

Mitészalka Viros vizikozmii fejlesztéssel kapesolatos
tervezési kitelezettségérsl (GFT) 2023-2037 idészakra vonatkozéan

Eloterjesztés készitéséért felelés: Pankotai Laszl6 miiszaki irodavezetd

Eléterjesztés véleményezése:

NEV: VELEMENY MEGJEGYZES: |
Potosné WW L= e“’*‘ & T
dr. Kovacs Zsuzsanna 5 et ( te g - /

aljegyz6 o egTee Cf’b .

NEV: VELEMENY, MEGJEGYZES:

Hirschmanné Marosi

Anna

pénziigyi irodavezet6

NEV: VELEMENY, MEGJEGYZES:
NEV: VELEMENY, MEGJEGYZES:
Eléterjesztést ellenérizte: Eléterjesztést j _] vahagyta ) il

Dr.OT:gcsEba jegyzo r. Hanusi Peter polgarmester

Ellendrzés idépontja: 2022. szeptember l/‘ Jovihagyas idépontja: 2022. szeptember ...




